
---

Plànol de:

Promotor:

Projecte:

Situació:

Escala:

núm de plànol

4.4

núm expedient:

---

Relé diferencial

rearme automát.

RDRM 35/1 o

WRU25/RM

30 reconexión

CIRCUITO

FUENTE

Interruptor

Magnetotérmico

4P- 6 A 15kA.

Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4(1x16mm2 Cu)

CENTRO DE MANDO

Interruptor General

Magnetotérmico

4P-40A 35 kA D

N R S T

N R S T

N R S T

N R S T

Diferencial

2P-25 A.

30 mA

Interruptor

Magnetotérmico

2P. 16 A.

Base

Schuko

16 A. + T.

Lámpara

Fluor. 20 W.

C1
C2

RELOJ

ASTRONÓMICO ORBIS

2 1

Conmutador de carril

2 posiciones

1P-20A.

2 1

Conmutador de carril

2 posiciones

1P-20A.

Contactor 3P

Relé diferencial

rearme automát.

RDRM 35/1 o

WRU25/RM

30 reconexión

CIRCUITO

ALUMBRADO 3

Interruptor

Magnetotérmico

N R S T

Relé diferencial

rearme automát.

RDRM 35/1 o

WRU25/RM

30 reconexión

CIRCUITO

ALUMBRADO 2

Interruptor

Magnetotérmico

N R S T

Relé diferencial

rearme automát.

RDRM 35/1 o

WRU25/RM

30 reconexión

Contactor

CL 05

3P 25 A.

CIRCUITO

ALUMBRADO 1

Interruptor

Magnetotérmico

N R S
T

40 A

T
N

2 0 1 2 0 1 2 0 1

Conmutador Rotativo

3P - 63A

1-Encendido Automático

2-Encendido Manual

0-Apagado

4P- 10 A 15kA.
4P- 10 A 15kA. 4P- 10 A 15kA.

ASTRO NOVA CITY

Contactor

CL 05

3P 25 A.

Contactor

CL 05

3P 25 A.

Relé diferencial

rearme automát.

RDRM 35/1 o

WRU25/RM

30 reconexión

CIRCUITO

ALUMBRADO 4

Interruptor

Magnetotérmico

N R S T

4P- 10 A 15kA.

Contactor

CL 05

3P 25 A.


